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Ensimmäisen kerroksen tilojen ja ulkoilman välinen paine-ero 22.-28.6.2011

Tila 103 (mittauspiste PS1)

Tila 118 (mittauspiste PS2)

Tila on ylipaineinen, kun 
paine-ero on positiivinen.

Tila on alipaineinen, kun 
paine-ero on negatiivinen.
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