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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
 
Suosittelemme paikan päällä tehtyjen havaintojen ja mikrobinäytteiden tulosten pe-
rusteella seuraavia toimenpiteitä: 
 
Leikki- ja lepohuone 60 
 
Suosittelemme oikeanpuoleisen ikkunan oikean alanurkan kohdalla olevan ulkosei-
nän värjäytyneen osan poistamista. Suosittelemme avatun rakenteen jäljelle jäävien 
pintojen desinfiointia Novitrol 483:lla ja uudenlevyn asentamista paikoilleen. 
 
Suosittelemme ulkoseinien jalkalistojen irrottamista, lattian rakojen mekaanista puh-
distamista ja desinfiointia Novitrol 483:lla. Puhdistuksen aikaista pölyämistä voidaan 
vähentää kostuttamalla rakojen työstettävä kohta ensin Novitrol 483:lla. Samanaikai-
nen puhdistus ja desinfiointi voidaan tehdä harjaamalla raot Novitorl 483:lla. Rakoja 
ei huuhdella. Suosittelemme rakojen huolellista tiivistämistä saniteettisilikonilla. Jal-
kalistat voidaan asentaa paikoilleen rakojen tiivistämisen jälkeen.  
 
Ryhmähuone 67 
 
Suosittelemme harkitsemaan myös ryhmähuoneen lattian ja ulkoseinien välisten 
rakojen tiivistämistä.  
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Simo Valjakka 
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Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden 
vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. 
Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tar-
kastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä 
tuottamus. 
 
 


