
ITÄ-HAKKILAN PÄIVÄKOTI 01260 VANTAA

SÄHKÖJÄRJESTELMIEN PTS-EHDOTUS

Raportin Toimenpide-ehdotukset Kunto- Määrä- Kustannusarvio (x 1000 euroa ) ja ehdotettu toteutusvuosi Yhteen-

koodi luokka arvio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sä

13.1. Sähkökeskukset 2
13.1.1. Sähköpääkeskus 2 1
13.1.4. Sähkön mittauskeskukset 2
13.1.5. Huoneistojen sähkökeskukset 2
13.1.6. Muut kiinteistön keskukset 2
13.1.7. Lvi-valvontajärjestelmä

13.2. Johtotiet 2

13.3. Johdot ja niiden varusteet 2
13.3.1. Sähkölaitoksen liittymiskaapelit ja päävarokkeet 2
13.3.2. Nousujohdot 2
13.3.3. Ryhmäjohtoasennukset 2

13.4. Valaisimet 2
Ulkovalaisimet ja autolämmitystolpat 3 6

13.5. Tele ja muut järjestelmät 2
13.5.1. Puhelinjärjestelmä 2 1
13.5.2. Antennijärjestelmät 1 1
13.5.3. Ovilukkojärjestelmä 2
13.5.4. Palovaroitinjärjestelmä
13.5.6. Kojeet ( = kiukaat ) 2

13.6. Erityisjärjestelmät 2

13.7. Uusintatarpeet

13.10. Välittömät korjaustarpeet 4

13.10. Havaitut virheet ja puutteet pienkorjaukset 4 1
Sähkötyöt yhteensä 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9

1=hyväkuntoinen,uutta vastaava

2=tyydyttävässä kunnossa

3=välttävässäkunnossa,uusimis-tai korjaustarvetta

4=huonokuntoinen,teknisesti vanhentunut,heti korjattava tai uusittava


