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Impaktorilla kerdtyn ilmandytteen mikrobiologinen analysointi (TY04-TY-
035)

Kasvatusmenetelmd, elinkykyisten mikrobien maaré yksikéssa cfu/m?

(cfu = colony forming unit = pesdkettd muodostava yksikkd)

Akkreditointi koskee ainoastaan ko. analyysia.

2 cfu/m?
Kasvatusalustat Kasvatus- Kasvatus-
lampdtila aika
Rose Bengal mallasuute-agar (Hagem-agar) + 25°C 7 vrk
Dikloran-glyseroli-agar (DG18-agar) + 25°C 7 vrk
Tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG-agar) + 25°C 7 vrk
Tryptoni-hiivauute-glukoosi-agar (THG-agar) + 25°C 7-14 vrk
Nyt

1. Luokka 2.24 etuosa
2. Luokka 2.24 takaosa

T&man analyysivastauksen oslittainen julkalseminen on sallittu vain Tyterveyslaltoksen antaman kirjalllsen luvan perusteella,
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Analyysitulos:

Nayte Mesofiiliset sienet Mesofiiliset bakteerit
Hagem-agar DG18-agar THG-agar
1, Yhteensa - | Yhteensa 2 | Yhteensa 85
Penicillium 2
2 Yhteensa 2| Yhteensa 6 | Yhteensa 148
Penicillium 2| A. fumigatus* 3
Rhizopus® 3

*=kosteusvaurioon viittaava mikrobi, °=indikaattorimerkitys vield avoin (Ympéristd ja Terveys-lehti
8/2005, s. 56-59), A.=Aspergillus, -=pitoisuus alle madritysrajan

Tulkintaohje:

Terveysperusteisia raja-arvoja sisdilman sieni-itidpitoisuuksille el ole olemassa.
Asumisterveysohjeessa ja -oppaassa (Sosiaali- ja terveysministerion oppaita 2003:1, soveltamisopas
3. korjattu painos 2009) annettujen tulkintaohjeiden mukaan taajamassa sijaitsevien
asuinrakennusten sisdilman sieni-itidpitoisuudet yli 100 cfu/m?® ja aktinobakteeripitoisuudet yli 10
cfu/m? talviaikana viittaavat mikrobildhteeseen sisdtiloissa. Poikkeava mikrobilajisto viittaa
mahdolliseen kosteusvaurioon. Yksittdisten kosteusvaurioon viittaavien mikrobien esiintyminen
plenina pitoisuuksina on kuitenkin normaalia. Suuri bakteeripitoisuus (yli 4500 cfu/m’) on useimmiten
osoitus puutteellisesta ilmanvaihdosta.

Toimistorakennuksissa sisailman mikrobipitoisuudet ovat pienempida kuin asuinrakennuksissa.
Sisdilman sieni-itiopitoisuudet yli 50 cfu/m?® ja aktinobakteeripitoisuudet yli 5 cfu/m’ talviaikana
viittaavat  mikrobildhteeseen  siséatiloissa.  Poikkeava  mikrobilajisto  viittaa  mahdolliseen
kosteusvaurioon. Suuri bakteeripitoisuus (yli 600 cfu/m?) viittaa riittdmattémaan ilmanvaihtoon
rakennuksessa (Salonen H. ym. Atmospheric Environment 2007, 41:6797-6807).
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Marja Hanninen Virpi Turunen
Mikrobiologi Laboratoriomestari

Tyoympériston kehittdmispalvelut Tyoymparistdn kehittdmispalvelut

T&maén analyysivastauksen oslittainen julkalseminen on sallittu vain Tyoéterveyslaltoksen antaman kirjallisen luvan perusteella,



