
Kunnossapito-ohjelma
Kaunialan sotavammasairaala 22.08.2006
Oletusversio

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Kerrostalot
F31 Ulkoseinät Julkisivujen laastipaikkauskorjaukset 5000

F31 Ulkoseinät B-talon elementtisaumojen uusiminen 6500

F31 Ulkoseinät Julkisivujen kuntotutkimus 5000

F32 Ikkunat Ikkunoiden ulkopintojen huoltomaalaus 5000

F34 Julkisivun täydennysosat Parvekkeiden korjaus 110000

F4 Yläpohjarakenteet Vesikatteiden paikkakorjaukset 2000

G1 Lämmitysjärjestelmät Patteriventtiilien uusiminen ja
tasapainotus

25000

G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät Tonttivesijohdon rakentaminen
kiinteistölle

12000

G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät A-talon putkistojen kuntotutkimus 3000

G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät A-talon verkoston sulku- ja lsv:n
uusiminen, säätö

4500

G3 Ilmastointijärjestelmät B-talon poistoilmapuhaltimen uusiminen 3500

G3 Ilmastointijärjestelmät Korvausilmaventtiilien asennus, nuohous
ja säätö

26000

J Sähkötekniset tietojärjestelmät Uusitaan A-talon antennijärj. digi-TV
kelpoiseksi.

1700

T7 Sosiaali- ja virkistystilat A-talon kylpyhuoneiden peruskorjaus 90000

Yhteensä (EUR): 7200 17000 141000 39000 5000 90000 299200

         = Tyhjä          = Mahdollinen suoritusaika  xxx  = Suositeltu suoritusvuosi
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