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Oletusversio

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rivitalo
F1 Perustukset Rakennuksen salaojitus ja

sadevesiviemäröinti
104000

F31 Ulkoseinät Julkisivujen raskas betoninkorjaus 52000

F32 Ikkunat Puuikkunoiden ja ovien ulkopintojen
huoltomaalaus

8000

F4 Yläpohjarakenteet Vesikatteen uusiminen 100000

G1 Lämmitysjärjestelmät Säätöventtiilin ja toimilaitteen uusiminen 1000

G1 Lämmitysjärjestelmät Verkoston tasapainotus 25000

G2 Vesi- ja viemärijärjestelmät C-lamellin putkisaneeraus 75000

G3 Ilmastointijärjestelmät Korvausilmaventtiilit, kanavien
puhdistus, säätö

5000

G3 Ilmastointijärjestelmät A-ja B-lamellien huippuimurin
uusiminen

3000

G3 Ilmastointijärjestelmät C-lamellin ilmanvaihdon saneeraus 25000

H Sähköenergian jakelu- ja
käyttöjärjestelmät

Uusitaan C-lamellin sähkökojeet 11600

J Sähkötekniset tietojärjestelmät Uusitaan C-lamellin antennij. digi-TV
kelpoiseksi.

1000

T7 Sosiaali- ja virkistystilat C-lamellin märkätilojen peruskorjaus 50000

Yhteensä (EUR): 1000 58000 8000 382000 11600 460600

         = Tyhjä          = Mahdollinen suoritusaika  xxx  = Suositeltu suoritusvuosi
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