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TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 
 
 
Suosittelemme huoneiden 06 ja 07 edessä olevan pesuallaskaapin lattiakaivon kan-
nen ja altaiden viemäriputkien rakenteen muuttamista niin, että siivooja voi helposti 
huolehtia lattiakaivon puhtaanapidosta.  
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Simo Valjakka 
DI, (Chem. Eng) 
 
 
 
 
 
Vaatimus tarkastajan tekemän virheen johdosta tulee esittää hänelle välittömästi sen tultua havaituksi ja viimeistään yhden 
vuoden kuluttua tarkastuksesta, muutoin oikeus virheen korjaukseen tai mahdolliseen vahingonkorvaukseen menetetään. 
Mikäli virhettä ei voida korjata ja siitä aiheutuu tilaajalle vahinkoa, on NOVORITE Oy:n vahingonkorvauksen yläraja tässä tar-
kastuksessa 10 % vahingon määrästä, kuitenkin enintään konsulttipalkkion määrä, ellei kysymyksessä ole tahallisuus tai törkeä 
tuottamus. 
 
 


