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2. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, ILMASTA
2.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, ilma

2.1.1 Tutkimusmenetelméa

Naytteiden kerayksessa on kaytetty Ositum Oy:n SKC 222-3 tarkkuuspumppua, joka on kalibroitu
yksilollisesti analyysiputkityypille Bios International Defrender 520 tarkkuuskalibrointilaitteella.
Tulokset perustuvat laboratoriolle ilmoitettuun ilmamaaraan.

Suositeltava naytteenottoaika maarittyy kaytetyn putkityypin  sisaltdmien adsorbenttien
ominaisuuksien perusteella. Suositeltavat naytteenottoajat on esitetty alla olevassa taulukossa.
Naytteenottoajan merkittava pidentdminen suositelluista naytteenottoajoista voi johtaa erittdin
haihtuvien orgaanisten yhdisteiden irtoamiseen adsorbentista naiden yhdisteiden kiinnipysymisajan
lyhyyden vuoksi. Naytteessa havaitut yhdisteet ja niiden pitoisuudet riippuvat kéaytetysta
adsorbentista.

Naytteet on analysoitu standardien I1SO 16000-6 ja SFS-EN 16017-1 mukaisesti kayttden
thermodesorptiota ja kaasukromatografiaa, ilmaisimena on kaytetty massaselektiivista detektoria,
Agilent TD/GC/MS-laitteistoa. Analyysimenetelmassa on kaytetty cryo-tekniikkaa, jossa koloniuunin
lahtélampdtila on laskettu +10 °C:een, tavanomaisesti analysointi aloitetaan l&ahtélampdtilasta +40
°C. Analyysissa kaytetaan erityispitkdd 60 metrin kolonnia naytteiden sisaltdmien yhdisteiden
tarkkaan erotteluun. Kaytetty tekniikka mahdollistaa hyvin keveiden tavanomaisissa
sisadlampdtilassa esiintyvien yhdisteiden havainnoinnin. Talla menetelmalla saatu tulos poikkeaa
havaittujen yhdisteiden lukuméaéran suhteen muilla menetelmillé tehdyista analyyseista.

TVOC (Total Volatile Organic Compounds) on sisdilmanaytteestd analysoitujen yhdisteiden
yhteenlaskettu pitoisuus. Yksittéisten yhdisteiden pitoisuudet lasketaan vertaamalla niiden vastetta
tolueenin  vasteesta muodostettuun nollan kautta kulkevaan kalibraatiosuoraan (ns.
tolueeniekvivalenttina). Menetelméalld voidaan mitata erittédin haihtuvia ja haihtuvia yhdisteita
kiehumispistealueella >0 - 260 °C. Yhdisteiden pitoisuudet ilmoitetaan mikrogrammoina yhta
kuutiometria ilmaa kohden (ug/m3) ja niiden tunnistus tapahtuu vertaamalla niiden massaspektria
Wiley7n-kirjaston mallimassaspektreihin.

Laboratoriossa  suoritettavan  analyysin  analyysimenetelméan  mittausepavarmuus ilman
naytteenottoa TVOC:lle on 35 % ja maaritysraja <10 pg/m3 noin 3.5 | sisdilmanaytteelle. Muille
tolueeniekvivalenttina maaritetyille yksittaisille yhdisteille mittausepavarmuudet ovat yll& mainittuja
suurempia, ja niiden pitoisuusmaaritys on semikvantitatiivinen.

Analyysi on Asumisterveysoppaan (2009) mukainen. Asumisterveysoppaan kohdassa ”8.8.2
Lyhytaikaiseen naytteenottoon perustuva mittausmenetelma” todetaan: "Haihtuvien orgaanisten
yhdisteiden  maéaarittdmiseksi  voidaan ilmanayte keratd pumpulla mydés  muuhun
adsorptiomateriaaliin (kuin Tenax TA). Tulosten tulkinta perustuu naytteestd tunnistettuihin
yhdisteisiin ja niiden pitoisuuksiin.

Putkityyppi |Adsorbentti Mitattujen yhdisteiden koko |Naytteenottoaika
1 Tenax TA n-C7 - n-C26 120 min
2 Tenax TA/Carbograph 1TD n-C5/6 - n-C20 25 min
3 Tenax/Carbograph 1TD/Carboxen1000 [n-C3/4 - n-C20 25 min
4 Tenax GR n-C7-n-C30 120 min
5 Molecular Sieve 5A N20 (typpioksidi) 25 min
6 Carbosieve S111 n-C2 - n-C6 25 min
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2.1.2 Tulostaulukko, VVOC/VOC -analyysi

VVOC/VOC -yhdisteiden pitoisuudet ja yksikot on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Naytteet 1-4, yhdisteiden pitoisuudet Yksikko Putkityyppi

1. = VOL1. Luokka 103 pg/ms 3
2. | VO2. Luokka 106 ug/ms 3
3. | VOS3. Luokka 205 ug/ms 3
4. | VOA4. Luokka 218 ug/ms3 3
Ryhma Yhdiste 12 3 4
Aldehydit

2-Propenaali <1

Asetaldehydi 3 5 1 2

Bentsaldehydi 2<1 2 2

Butanaali <1

Dekanaali 321 2

Heksanaali <1 <1 <1 <1

Heptanaali <1

Nonanaali 4 2 2 2

Oktanaali 1<1<1<1

Tetradekanaali <1

Yhteensa 14 10 7 10
Alkaanit

2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani <1 <1

2,2,4-Trimetyylipentaani <1 <1

2,6-Dimetyyliundekaani <1 <1

2-Metyylibutaani <1<1 1 1

2-Metyylidekaani <1 <1

2-Metyyliheksaani <1 <1 <1 <1

2-Metyylipentaani <1 <1 <1 <1

2-Metyylipropaani 3 3 6 6

2-Metyyli-trans-dekaliini <1 <1

3-Metyylidekaani <1 <1

3-Metyyliheksaani <1 <1 <1

3-Metyyliundekaani <1

4-Metyylidekaani <1 <1

4-Metyyliundekaani <1

5,6-dimetyyliundekaani 1

5-Metyylidekaani <1

Butaani 4 5 2 3

Butyylisykloheksaani <1 <1

Dekaani <1<1 2

Dodekaani <1<1 2 3

Heksaani <1<1<1<1

Heksyylisyklopentaani <1

Heptaani <1 <1 <1 <1

Metyylisykloheksaani <1 <1

Metyylisyklopentaani <1 <1

Nonaani <1 <1 <1

Oktaani <1<1<1<1
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Ryhma Yhdiste 12 3 4
Pentaani 2 3
Pentyylisykloheksaani <1 <1
Sykloheksaani <1
Tetradekaani <1
trans-Dekahydronaftaleeni 2
Tridekaani <1 <1
Undekaani <1<1 5 5
Yhteensa 13 13 31 33

Alkeenit
1-n-Hepteeni <1
1-Noneeni <1
5-Undekeeni <1
cis-1,3-Pentadieeni <1
Yhteensa <1 <1 <1

Alkoholit
1-Butanoli <1
2-Etyyliheksanoli 1<
Etanoli 817 <1 2
Isopropanoli <1 <1
Yhteensa 10 18 <1 3

Amiinit
Pyrrolidiini <1
Yhteensa <1

Aromaattiset

1,2,4-Trimetyylibentseeni <1 <1 <1<
Bentseeni 2<1 2 2
Etyylibentseeni 1 1<1<1
Isopropyylibentseeni <1 <1
o-Ksyleeni <1 <1 <1 <1
p-Ksyleeni 2 1 2 2
Tolueeni 2 2 2 3
Yhteensd 7 5 8 9
Eetterit
Dibutyylieetteri <1
Yhteensd <1
Epoksidit
2,3-Epoksibutaani 1
Yhteensa 1
Esterit
Etyyliasetaatti <1 <1
Yhteensa <1 <1

Halogenoidut
1,1,2-Trikloori-1,2,2-trifluorietaani <1 <1

Fluoritrikloorimetaani <1<1<1<1
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Ryhma Yhdiste 12 3 4
Yhteensa 1<1<1<1
Ketonit
2-Butanoni <1 <1
6-Metyyli-5-hepten-2-oni <1
Asetofenoni <1
Asetoni 6 6
Yhteensa 8 6 <1
Terpeenit
alfa-Pineeni 2 1
delta-3-Kareeni <1 <1
dl-Limoneeni <1<1 2 1
Yhteensa 32 21
Tunnistamattomat
Yhteensa <1 1 4 3
TVOC 58 57 55 61

Naytteet 1-4, ryhmien pitoisuudet

Ryhma 1 2 3 4
Aldehydit 14 10 7 10
Alkaanit 13 13 31 33
Alkeenit <1 <1 <1
Alkoholit 10 18 <1 3
Amiinit <1
Aromaattiset 7 5 8 9
Eetterit <1
Epoksidit 1
Esterit <1 <1
Halogenoidut 1<1<1<1
Ketonit 8 6<1
Terpeenit 32 21
Tunnistamattomat <1 1 4 3
TvoC 58 57 55 61

Yhdisteiden hajukynnysylitykset naytteittain.

Nayte Yhdiste
Kirjallisuus (Wallace 1986, Molhave 1990, Seifert 1990)
Yhdisteiden haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien, HTP, ylitykset naytteittain. HTP —arvo ilmoittaa yhdisteen
pitoisuuden, jotka tydpaikoilla eivat saa ylittya 8 tunnin tai 15 minuutin tydskentelyn aikana. (HTP-arvot 2009,
Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.)

Nayte 8 h - mg/ms3 15 min - mg/m?3
Kirjallisuus (International Chemical Safety Cards (ICSC) 2007)
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Yhdisteiden haitallisiksi tunnettujen pitoisuuksien, HTP/1000, ylitykset naytteittdin. HTP/1000 —arvon ylitys
kertoo yhdisteen epéatavallisen korkeasta pitoisuudesta asuintiloissa verrattuna tavanomaisena pidettyyn
pitoisuuteen siséilmassa. (HTP-arvot 2009, Haitallisiksi tunnetut pitoisuudet.)

Nayte 8 h - mg/ms3 15 min - mg/m?3

Kirjallisuus (Kostiainen ja Nokelainen 1994)

2.1.3 Johtopéaatos

Sisdilman VVOC ja VOC -naytteissa Luokka 103 ja Luokka 106 epatavanomaisina pitoisuuksina
havaittiin etanolia ja asetonia, joiden pitoisuudet ylittivat 10 % kokonaispitoisuuksista.

Sisdilman VVOC ja VOC -naytteissa Luokka 205 ja Luokka 218 epatavanomaisina pitoisuuksina
havaittiin 2-metyylipropaania, jonka pitoisuudet ylittivat 10 % kokonaispitoisuuksista.

Etanoli on kosteus- ja mikrobivauriota indikoiva yhdiste. Asetonia kaytetdan mm. puhdistusaineissa
ja kosmetiikkatuotteissa. 2-metyylipropaania kaytetddn mm. ponneaineena aerosolipakkauksissa.

Sisdilman VVOC ja VOC -naytteissa Luokka 103 ja Luokka 106 havaittiin myos 2-etyyliheksanolia.
2-etyyliheksanoli on kosteus- ja mikrobivauriota indikoiva yhdiste. Sitéd saattaa my0s emittoitua,
irrota sisdilmaan, kosteuden vaurioittamista muovimatoista.

2.1.4 Toimenpidesuositus
Toimenpidesuositus on esitetty erillisessa liitteessa, Liite 1.

2.1.5 Viitearvoja

Yhdisteiden viitearvoja, hajukynnys ja normaalipitoisuusarvot on esitetty pg/m3 ja HTP —arvot on esitetty
mg/ms3, 1 mg = 1000 pg.

Ryhma Yhdiste Hajukynnys pg/m3® Normaalipitoisuus pg/m*® HTP 8 h - mg/m® HTP 15 min - mg/m?
Aldehydit 2-Propenaali 400 0.23
Asetaldehydi 330 46
Bentsaldehydi 180 1.7
Butanaali 15.0 74
Dekanaali 650
Heksanaali 55 11.5
Nonanaali 13 5.0
Oktanaali 3.9
Alkaanit Butaani 6300000 1900 2400
Dekaani 43
Dodekaani 19
Heksaani 470000 72
Heptaani 40600 3.2 1200 2100
Metyylisykloheksaani 2037000 1.4 1600 2000
Nonaani 6700 1.2 1100 1300
Oktaani 27300 15 1400 1800
Pentaani 94700 1500 1900
Sykloheksaani 293000 350 875
Tetradekaani 1.2
Tridekaani 0.8
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Ryhma Yhdiste Hajukynnys pg/m® Normaalipitoisuus pg/m? HTP 8 h - mg/m? HTP 15 min - mg/m?
Undekaani 4.5
Alkoholit 1-Butanoli 5200 150 230
Etanoli 55000 1900 2500
Isopropanoli 1100 500 620
Aromaattiset Bentseeni 28000 1.6 3.25
Etyylibentseeni 10100 2.0 220 880
Isopropyylibentseeni 120 100 250
o-Ksyleeni 4900 1.5 220 440
p-Ksyleeni 4900 5.1 220 440
Tolueeni 11100 14.4 190 380
Esterit Etyyliasetaatti 2230 1100 1800
Halogenoidut 1,1,2-Trikloori-1,2,2-trifluorietaani 3790000 7800 10000
Fluoritrikloorimetaani 92900 5600 7000
Ketonit 2-Butanoni 810 300
6-Metyyli-5-hepten-2-oni 1.6
Asetofenoni 1810 25
Asetoni 31500 1200 1500
Terpeenit alfa-Pineeni 700 7.7
delta-3-Kareeni 6.0
dl-Limoneeni 2400 135
Kirjallisuus (Wallace 1986, Molhave 1990, Seifert 1990)

Yhdisteryhmien yhteenlaskettujen kokonaispitoisuuksien laadullisia viitearvoja.

Ryhma Viitearvoja Oirearvoja
Aldehydit 20
Alkaanit 100
Aromaattiset 50 1000
Esterit 20
Halogenoidut 30
Muut 50
Terpeenit 30
Kirjallisuus (Wallace 1986, Seifert 1990)

Yhdisteiden yhteenlaskettujen pitoisuuksien, TVOC, yleisia seuraamuksia.

TVOC Yhdisteiden kokonaispitoisuudelle raportoituja seurauksia
600-3000 saattaa esiintya oireita
3000-25000 aiheuttaa epamiellyttavan olon
>25000 aiheuttaa myrkytysoireita
Kirjallisuus (Molhave 1990)

2.1.6 Kirjallisuus

International Chemical Safety Cards (ICSC) (2007) The International Programme on Chemical Safety (IPCS)
joint programme of the United Nations Environment Programme (UNEP), the International Labour Office (ILO)
and the World Health Organization (WHO). Cited January 24th 2007 from:
http://iwww.who.int/ipcs/publications/icsc/en/index.html
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3. HAIHTUVAT ORGAANISET YHDISTEET, MATERIAALISTA
3.1 VVOC ja VOC -yhdisteet, FLEC

3.1.1 Tutkimusmenetelméa

Materiaalin emissiondytteiden ottoon kaytettdan naytteenottovalineitd, jotka eivat kontaminoi
naytteitd. Muiden kuin Ositum Qy:n ottamista naytteista vastaa tilaaja.

Materiaalien emissionaytteiden kasittely tapahtuu standardin ISO 16000-10 mukaan. Materiaalien
emissiot maaritetdan ja ilmoitetaan joko pinta-alaa kohden tunnissa, pg/m2 h, tai painoa kohden
tunnissa, pg/g h. Materiaalien pintaemissiot voidaan mitata joko laboratorioon toimitetusta
naytteestd tai kohteessa paikanpéalla. Naytteenkerayslaitteistolla, The Field and Laboratory
Emission Cell (FLEC) FL-0001, keratdaan haihtuvat orgaaniset yhdisteet, VVOC ja VOC,
adsorbentti-putkeen vakioidussa olosuhteissa.

Naytteen keraykseen kaytetdan kantokaasuna typpikaasua, 5.0-luokka, instrument-laatu,
puhtausaste 99.999 % typpea. Typpikaasu kostutetaan 50 % ilmankosteuteen ja sen virtausnopeus
saadetaan 150 ml minuutissa FLEC Air Control FL-1000-laitteella. Kostutetun typpikaasun
virtausnopeus tarkistetaan Agilent Flow Tracker 2000-virtausmittarilla ennen FLEC-
kerdyskammiota. Naytteenotto aloitetaan, FLEC-kerdyskammion saavutettua typpi-ilmakehan.
Naytettd kerataan 500 ml, adsorbentti-putkeen kayttden FL-1001 FLEC Air-pump 1001-
terkkuuspumppua.

Naytteet on analysoitu standardien ISO 16000-6 ja SFS-EN 16017-1 mukaisesti kayttaen
thermodesorptiota ja kaasukromatografiaa, ilmaisimena on kaytetty massaselektiivistéa detektoria,
Agilent TD/GC/MS-laitteistoa. Analyysimenetelmasséa on kaytetty cryo-tekniikkaa, jossa koloniuunin
l&ahtélampdtila on laskettu +10 °C:een, tavanomaisesti analysointi aloitetaan lahtélampdétilasta +40
°C. Analyysissa kaytetaan erityispitkdd 60 metrin kolonnia naytteiden sisaltamien yhdisteiden
tarkkaan erotteluun. Kaytetty tekniikka mahdollistaa hyvin keveiden yhdisteiden havainnoinnin.
Tallda menetelmalla saatu tulos poikkeaa havaittujen yhdisteiden lukum&ardn ja pitoisuuksien
suhteen muilla menetelmilla tehdyista analyyseista.

TVOC on  kaytetystd  putkityypistd  mitattujen  yhdisteiden  yhteenlaskettupitoisuus
tolueeniekvivalenttina. Kullakin putkityypilla mitataan yhdisteitd, joiden koko vastaa taulukossa
olevaa suoraketjuisen yhdisteen kokoa ilmoitettuna hiiliatomien lukuméadarana. Yksittaiset yhdisteet
on tunnistettu Wiley7n-kirjastosta. Yhdisteiden pitoisuudet on ilmoitettu tolueeniekvivalentteina tai
puhtaaseen vertailuaineeseen laskettuna.

Analyysimenetelman mittaepavarmuus ilman naytteenottoa tolueenille (luottamusvali 95 %) on
keskimaarin 17 % ja maaritysraja on keskimaarin 1,0 pg/m3 3.5 litran naytteellda (n. 5 ng/nayte).
Muille tolueeniekvivalenttina maaritettyjen yksittaisten yhdisteiden mittausepéavarmuudet ovat ylla
mainittuja suurempia, ja niiden pitoisuusmaaritys on semikvantitatiivinen.

Putkityyppi |Adsorbentti Mitattujen yhdisteiden koko |Naytteenottoaika
1 Tenax TA n-C7 - n-C26 30 min
2 Tenax TA/Carbograph 1TD n-C5/6 - n-C20 30 min
3 Tenax/Carbograph 1TD/Carboxen1000 [n-C3/4 - n-C20 30 min
4 Tenax GR n-C7-n-C30 30 min
5 Molecular Sieve 5A N20 (typpioksidi) 30 min
6 Carbosieve S111 n-C2 - n-C6 30 min
Ositum Oy Betonimiehenkuja 4 Kiilakiventie 1 Maakuntakatu 29 - 31
www.ositum.fi 02150 Espoo 90250 Oulu 96200 Rovaniemi
Fax 010 425 2601 Puh 010 425 2610 Puh 010 425 2600 Puh 010 425 2612

Tutkimusraportti 1037811 22.2.2011 Sivu 11:18



3.1.2 Tulostaulukko, FLEC -analyysi
VVOC/VOC -yhdisteiden pitoisuudet ja yksikot on esitetty alla olevissa taulukoissa.

Naytteet 1-3, yhdisteiden pitoisuudet
1. | FG1. Lattiamatto, luokka 105

FG2. Lattiamatto, luokka 218
3. | FG3. Lattiamatto, C-aula

Ryhma Yhdiste 1 2
Aldehydit
Asetaldehydi 3 <«
Bentsaldehydi 4 1
Dekanaali 13 3
Heksanaali 2 <1
Heptanaali 2 <1
Nonanaali 8 4
Oktanaali 3 2
Pentanaali <1
Yhteensd 35 13
Alkaanit
1-Etyyli-3-metyylisyklopentaani
2,2,4,6,6-Pentametyyliheptaani 6 <1
2,3,4-Trimetyylipentaani 2 <1
2-Metyylibutaani 4 <1
2-Metyylipropaani 3 11
Butaani 2 <1
Dekaani 2 <1
Dodekaani 3
Etyylisyklopentaani 34
Heksaani 12 3
Heptadekaani 2
Nonaani <1
Oktaani <1
Sykloheptaani
Tridekaani <1
Undekaani 1
Yhteensd 64 12
Alkeenit
3-etyyli-1-penteeni 16
3-Metyyli-1-hekseeni
Yhteensa 16
Alkoholit
(S)-4-metyyli-1-heksanoli
1-Butanoli <1
1-Heptanoli
1-nonanoli 8
1-Oktanoli
1-Propanoli
Ositum Oy Betonimiehenkuja 4
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Ryhma Yhdiste 1 2 3
2,3,4-trimetyylipentanoli 19
2,4,4-trimetyylipentanoli
2-Butoksietanoli 5
2-Etyyli-4-metyyli-1-pentanoli 18
2-Etyyliheksanoli 47 38 383
2-Fenoksietanoli 8
2-Metyyli-1-pentanoli 4
3,4-dimetyyli-1-pentanoli 12
3,5,5-Trimetyyli-1-heksanoli 4
6-Metyyli-1-oktanoli 24
Etanoli 245 17
trans-2-Heksen-1-oli <1
Yhteensa 112 50 516

Aromaattiset

1,2,4-Trimetyylibentseeni 2 <1

Bentseeni 3 <«

Etyylibentseeni 3 <1

o-Ksyleeni 2 <1

p-Ksyleeni 7 2 5

Styreeni <1

Tolueeni 6

Yhteensd 24 8 5
Atsoryhmat

Dekahydro-1,2,4-metanoatsuleeni 3 5

Yhteensd 3 5
Esterit

2-Etyyliheksyyliakrylaatti <1

Etyyliasetaatti 2 <1

Yhteensd 2 <«
Glykolieetterit

Dietyleeniglykolibutyylieetteri 31

Dietyleeniglykolimonoetyylieetteri 14

Yhteensd 31 14
Ketonit

3-Heptanoni 2 <1

4-Metyyli-2-pentanoni 2 <1

6-Metyyli-5-hepten-2-oni 1

Asetoni 56 11 20

Yhteensa 60 14 20
Muut

Syklopentyyliasetyleeni 2 <1

Yhteensa 2«
Orgaaniset hapot

Etikkahappo 14 2 10

Yhteensa 14 2 10
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Ryhma Yhdiste 1 2 3
Siloksaanit
Trimetyylisilanoli 8 2
Yhteensa 8 2
Terpeenit
alfa-Longipineeni 5
alfa-Pineeni 7 2 7
delta-3-Kareeni 3 <1
dl-Limoneeni 1 <«
Longifoleeni 5 91
trans-Karyofyleeni 9
Yhteensa 17 4 112
Tunnistamattomat
Yhteensa 57 4 431
TVOC 444 109 1193
Naytteet 1-3, ryhmien pitoisuudet
Ryhma 1 2 3
Aldehydit 35 13 25
Alkaanit 64 12 46
Alkeenit 16 10
Alkoholit 112 50 516
Aromaattiset 24 8 5
Atsoryhmat 2.5 5
Esterit 2 <1
Glykolieetterit 31 14
Ketonit 60 14 20
Muut 2 <1
Orgaaniset hapot 14 2 10
Siloksaanit 8 2
Terpeenit 17 4 112
Tunnistamattomat 57 4 431
TVOC 444 109 1193
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3.1.3 Johtopéaatos
Kaikissa materiaalien FLEC-naytteissd epdatavanomaisina  pitoisuuksina  havaittin ~ 2-
etyyliheksanolia, jonka pitoisuudet ylittivdt 10 % kokonaispitoisuuksista. Naytteissd Lattiamatto,
luokka 105 ja Lattiamatto, luokka 218 epatavanomaisina pitoisuuksina havaittiin liséksi asetonia.
Asetoni on yleensa perdisin puhdistusaineista. Eméksinen kosteus ja ammoniakki hajottavat
dioktyyliftalaatteja, jotka ovat muovien ja kumien pehmittimid. Ftalaattien hajotessa niista
muodostuu 2-etyyliheksanolia, joka aiheuttaa makeahkoa hajua. Maralla betonipinnalla tapahtuu
siten sisdilman laadun kannalta haitallisia prosesseja. Maton ja betonipinnan ei tarvitse kuitenkaan
olla enaa kosteita, silla reaktion kerran alettua se ei pysahdy, vaikka ko. pinnat ovat kuivia.

3.1.4 Toimenpidesuositus
Toimenpidesuositus on esitetty erillisessa liitteessa, Liite 1.
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4, ALLEKIRJOITUKSET

Tulokset, johtopaatokset, toimenpidesuositukset ja muut tassa raportissa esitetyt lausunnot
koskevat vain tata allekirjoitettua raporttia kokonaisuudessaan ja vain tédhan raporttiin sisaltyvia
naytteita.

Tuloksiin perustuvat johtopaatokset, toimenpidesuositukset ja muut tdssa analyysiraportissa
esitetyt tulkinnat pohjautuvat yleiseen asiantuntemukseen tulosten merkityksestd. Analyysien
merkitysté on verrattava kohteesta tehtyihin havaintoihin ja muihin mittauksiin.

Mahdollisissa oikeuksissa kasiteltdvissa tai muuten ratkaistavissa riitatapauksissa raportissa
esitettyja tuloksia, johtopaatoksia, toimenpidesuosituksia ja muita tdman raportin lausuntoja ei saa
kayttda, ennen kuin raporttia koskevat maksusaatavat on suoritettu kokonaisuudessaan Ositum
Oy:lle.

Raporttia ja sen sisaltamia tuloksia, johtopaatoksia, toimenpidesuosituksia ja muita tdssa raportissa
esitettyja lausuntoja ei saa kayttaa todisteena missdan oikeusasteissa ilman Ositum Oy:n kirjallista
lupaa. Raportin saa kopioida ainoastaan kokonaisuutena. Osien kopioiminen ilman lupaa on
kielletty.

Ositum Oy vastaa antamastaan lausunnostaan konsulttitoiminnan yleisten sopimusehtojen
mukaisesti (KSE 1995).
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Ositum Oy
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Merja Mikkonen
FT, toimialajohtaja, laboratoriot
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VVOC/VOC -analyysi pg/m?3
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Materiaalin FLEC -analyysi ng/g h
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