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Nosto
Äänieristetty kammio tulee korjata, koska kammion sisällä on mineraalivillan kappaleita.
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Tekstiruutu
LIITE 6: TUTKIMUS- JA VAURIOKARTTA2.KERROS C-OSA
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PIIRUSTUSMERKINTÖJEN SELITYKSET:
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Huonelämpötila keskiarvo on +20,3 astetta.
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Konekirjoitusteksti
= ILMAN LIIKE MERKKISAVUMITTAUKSESSA
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Konekirjoitusteksti
= MUUTA HUOMIOITAVAA
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Konekirjoitusteksti
= SUOJAAMATTOMIA MINERAALIVILLAERISTEITÄ KANAVISSA / KAMMIOISSA
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= HUONELÄMPÖTILAN KESKIARVO 5.10.-5.12.2012 SEURANTAJAKSOLLA




