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1. Toimeksianto 

Tutkimuskohde:  Mårtensdals skolan 

  Laajavuoerenkuja 4 

  01620 Vantaa 

 

Tutkimusajankohta:  24.02.2012 

Tilaaja:   Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen 

Vastuuhenkilö:  Jouko Arvola, ISS Proko Oy 

Muut yhteystiedot:  Palveluesimies Vesa Sandgren. 

Kouluisäntä   

 

Tutkimuksen tavoite:  

Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilman huonosta laadusta. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella 

sisäilman laatua sisäilmanäytteillä, sekä silmämääräisesti havainnoiden.  

2. Tutkimuskohde 

2.1 Perustiedot 

Rakennusvuosi:  

Runkorakenteet Maanvarainen betonilaatta 

  Ulkoseinät betonirunkoiset 

   

 

Pintamateriaalit Lattiassa: 

  Muovimatto ja käytävällä vinyylilaatta 

  Seinät: 

  Maalatut seinät  

 

Ilmanvaihto:  Koneellinen 

 

Lämmitystapa: Kaukolämpö 

 

2.2 Käytössä olleet asiakirjat 

Käytössä oli vantaan kaupungilta saadut pohjapiirrokset 

 

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT 

Sisäilmamittauksen aikana ulkoilman lämpötila oli n. -0 - -2ºC.Tutkittavat tilat olivat normaalissa 

käytössä. 
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3.1 Aistinvarainen tarkastelu,  

Tutkimusten aikana rakennuksen sisäilman laatua arvioitiin aistinvaraisesti. Tilat olivat tarkastus-

käynnin aikana osittain käytössä. Tilat olivat siistit ja hyväkuntoiset silmämääräisesti ei havaittu 

kosteusvaurioon viittaavaa.  

 

3.2 Mikrobiologiset näytteet 

Mikrobi-ilmanäytteitä otettiin 3 kpl, joka kerättiin Andersen-tyyppisellä kolmivaiheimpaktorilla kas-

vatusalustoille. 

Näytteenottopaikat ja niissä käytetyt näytteenottomenetelmät on esitetty pohjakuvaliitteessä 

4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Tilat tarkasteltiin aistinvaraisin menetelmin, lähinnä silmämääräisesti. Kosteusolosuhteet tarkas-

teltiin pääasiassa pintakosteusilmaisinta apuna käyttäen. Vähän kohonneita kosteusarvoja mitat-

tiin luokkahuone 85 kulmauksesta oven edestä. Ko. kohtaa on todennäköisesti sadevesikaivon 

purkuputki ja viemäröinnin ilmastointi putki ( ks. kuva 1 ja 2 ). Pintakosteusilmaisin on suuntaa 

antava ja tarkempaa kosteuskartoitusta suositellaan. Tiloissa ei muutoin havaittu rakenteellisia 

vaurioita, jotka viittaavat kosteusvaurioon 

   

  

 

Kuva 1 ja  2. Oven edestä mitattiin vähän kohonneita kosteusarvoja, ko. kohtaa kulkee hormi jossa on kaksi 

viemäriputkea .  

 

4.1 Ilmanäytteet 

Ilmanäytteitä otettiin kolme kappaletta, luokkahuoneesta 85 ja 87 sekä aulasta. Näytteessä yksi 

on kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Näytteessä kaksi mikrobipitoisuudet ovat kohtuullisen 

alhaiset, mutta siinä esiintyy Chrysonilia mikrobeja, joka ei välttämättä viittaa kosteusvaurioon. 

Näytteessä kolme bakteeripitoisuus on huomattavan korkea, on huomioitava kuitenkin, että ko. ti-

lassa oli näytteenotto hetkellä isoja kukkia joista voi tulla mikrobeja näytteisiin. 
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5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Sisäilmanäytteissä tavattiin jonkin verran kosteusvaurioon viittaavia mikrobeja. Luokkahuoneesta 

85 ja sen läheisyydessä olevasta luokasta oven edestä putkihormin läheisyydestä mitattiin pinta-

kosteusilmaisimella vähän kohonneita kosteusarvoja. Kosteutta voi tulla myös ns. kondenssive-

tenä kun putket jäähtyy vesikatolla jolloin niihin tiivistyy kosteutta, joka valuu putkea pitkin alas 

betonilaattaan.   

6. TOIMENPIDE-EHDOTUKSET   

Luokkahuoneeseen suoritetaan tarkemmat kosteusmittaukset ja tarkastetaan hormissa olevien 

putkien kunto. Kosteusmittausten jälkeen suoritetaan tarvittavat korjaustoimenpiteet. 
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