
IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
www.asb.fi

               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

152 Aula RHU 3 250 600 586 K=24,4 64

153 Oppimat.var. RHU 1 100 30 30 K=5,9 26

156 Vaatesäilytys Kanava 1 500 420 648-238=410 3,3 m/s

168 Ruokailu SVQ 3 160 200 150 K=16,2 9,5 EHC 5 800x150 900 830 7 22

            " RHU 5 250 700 772 K=24,4 40

PK 11:

153 Oppimat.var. URH 1 100 30 22 12 86

154 Wc /p KSO 3 125 60 46 8 18

155 Wc /t KSO 3 125 60 40 10 11
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IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
www.asb.fi

               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

252 Käytävä RHU 3 200 420 414 K=24,4 32 Kanava 2 200 280 220 3,5 m/s

253 Luokka SVQ 2 200 190 188 K=27,1 12 KSO 4 160 190 175 15 50

254 Luokka SVQ 2 200 190 188 K=27,1 12 KSO   2/2 160 190 179    7/10    94/67

255 Käytävä RHU 1 200 140 142 K=24,4 34 Kanava 1 250 140 137 2,8 m/s

261 Pienryhmä RHU 1 160 70 69 K=15,0 21 KSO 2 125 70 68 7 89

262 Kuraattori KSO 1 125 20 33 0 151

264 Äänitark. RHU 1 160 40 42 K=15,0 8 KSO 1 100 20 17 10 39

265 Luokka SVQ 2 200 180 180 K=27,1 11 KSO   2/2 160 180 176    7/12    95/54

266 Luokka SVQ 2 200 180 180 K=27,1 11 KSO 4 160 180 157 15 40

267 Luokka SVQ 2 200 180 180 K=27,1 11 KSO 4 160 180 165 15 44

PK 12:

251 Porrash. KSOJ 1 160 30 40 -5 210

268 Wc /p KSO 1 160 20 22 -10 121

269 Wc /t KSO 1 160 20 22 -10 123

270 Siivous.k. KSO 1 160 20 22 -10 120

PK 11:

257 Wc /p KSO 1 125 20 18 -10 138

258 Wc /t KSO 1 125 20 18 -10 140

259 Wc KSO 1 125 20 18 -10 145

260 Koulupsykologi KSO 1 125 20 22 5 46

2. 17.7.2008

TK / PK 01, PK 11, PK 12 TSI DPCalc

Päiväkummun koulu Mikko Mäkinen



IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
www.asb.fi

               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

TK / PK 02:

165 Liikuntatila IRIS 1 500 900 936 A=7 380 KANAVA 1 500 900 922 4,7m/s

165 Liik.t/ näytt. IRIS 1 500 1260 1264 A=2 51 KANAVA 1 500 1260 1295 6,6m/s

TK / PK 03:

157 Valm.keittiö JEVEN 6 780 774 K=40,8 10 JEVEN   1/2         7/8 980 1349 k=68,0/78,4, Pa=36

157 Valm.keittiö LVA 1 200 100 96 K=48,11 4

Astianpesu LVA 1 200 100 83 K=48,11 3 JEVEN 200 *

158 Emäntä RHU 1 100 20 24 K=5,9 17

159 Siivous.k. KSO 1 100 10 18 -10 330

160 Kuiva-aine.v. RHU 1 100 20 22 K=5,9 14

* Rasvanerottimet puuttuu, ei voi mitata ilmamääriä

Päiväkummun koulu Mikko Mäkinen

1. 17.7.2008

TK / PK 02, TK / PK 03 TSI DPCalc



IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
www.asb.fi

               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

170 Aula RHU 1 125 40 50 K=15,0 11

172 Eteinen RHU 1 100 40 40 K=5,9 45

173 Pukuhuone kanava 1 200 100 94 3,0

174 Suihku KSO 3 160 100 118 0 121

175 Wc /p KSO 1 125 20 23 -5 117

176 Wc /t KSO 1 125 20 22 -8 162

177 Pukuhuone SVQ 1 200 100 112 K=27,1 17

178 Suihku KSO 3 160 100 110 -5 172

179 Vahtim. RHU 1 100 30 31 K=5,9 28 KSO 1 125 30 32 -5 235

188 Pukuh. / s. RHU 1 100 40 38 K=5,9 42 KSO 1 125 20 24 -10 250

PK 12:

180 Siivouskomero KSO 1 100 20 22 0 134

188 Wc KSO 1 125 20 21 -8 144

189 Inva-wc KSO 1 125 20 21 -8 148

1. 17.7.2008

TK 04 / PK 41, PK 12 TSI DPCalc

Päiväkummun koulu Mikko Mäkinen



IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
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               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

182 Varasto KSO 1 100 10 11 -8 88

183 Opettaja RHU 1 100 30 26 k=5,9 19

184 Konehuone RHU 1 250 150 146 k=24,4 36 KSO 4 160 180 166 9 66

185 Kalust.kun. RHU 1 100 30 25 k=5,9 18

186 Tekn.työ RHU 2 200 230 224 k=24,4 21 KSO 5 160 230 236 8 91

187 Maalaus RHU 1 200 100 95 k=24,4 15 IRIS 1 200 80

Vetokaappi 40 yht. 129 5,5 106

Maalien säil.kaappi IRIS 1 200 20

188 Kuumakäs. RHU 1 200 100 95 k=24,4 15 100 yht. 131 5 87

Päiväkummun koulu Mikko Mäkinen

1. 17.7.2008

TK 05 / PK 51 JA 52 TSI DPCalc



IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
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               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

001 Taukotila TKB 1 160 75 76 K=21,9 12 KSO 2 125 75            68 10 72

002 Pukuhuone TKB 1 125 40 40 K=12,6 10

006 Varasto URH 1 100 15 13 0 82

010 KSO 3 125 40 42 10 12

015 TKB 1 100 40 40 K=6,5 37

020 Pukuhuone TKB 1 100 40 40 K=7,5 28

021 Varasto TKB 2 100 60 59 K=6,8 19 URH / KSO 2 / 1 100 60 54 12 / 10  53 / 49

PK 72:

003 Wc URH 1 100 20 15 12 44

004 Suihku URH 1 100 20 15 12 43

017 Suihku URH 1 100 20 15 12 40

018 Suihku URH 1 100 20 15 12 39

019 Wc URH 1 100 20 13 12 30

KELLARI 17.7.2008

TK / PK 07, PK 72 TSI DPCalc

Päiväkummun koulu Mikko Mäkinen



IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
www.asb.fi

               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

121 Käytävä TKB 2 160 150 152 K=21,9 12 URH 2 100 50 45 12 92

122 Tekstiilityö TLB 4 160 240 237 K=22,4 7 URH 12 100 210 217 6 93

123 Varasto URH 1 100 10 11 -3 80

124 Savityöt URH 1 100 20 21 12 80

126 ATK-luokka KANAVA 1 315 220 241 3,1          * URH 6 125 210 210 6     153*

127 Opett.h. URH 1 100 20 16 6 71

128 Radio-tv TKB 1 100 20 21    K=7,5 8 URH 1 100 20 15 9 52

129 Äänitys TKB 1 100 40 34 K=6,0 32 URH 2 100 40 31 12 44

130 Varasto URH 1 100 20 14 9 43

131 Musiikki.l. KANAVA 1 400 300 339-96=243 2,7          * PRA 4 160 248 265 3 58

133 Luokka PRA 1 200 129 96 A=4 28 PRA 1 200 108 131-23=108 6 14

135 KK URH 1 125 20 23 6 77

137 Aula TKB 1 250 173 173 K=47,9 13

140 Käytävä TKB 4 100 152 159 K=7,5 28 URH 4 100 92 86 9 103

141 Luokka TLB 4 125 192 186 K=12,9 13 URH 8 100 192 185 12 99

142 Luokka TLB 4 125 160 155 K=12,9 9 URH 8 100 160 158 9 88

144 (153) URH 1 100 18 19 12 65

147 Luokka TLB 3 125 141 140 K=12,9 13 URH 6 100 138 123 12 78

148 Luokka TLB 3 125 141 140 K=12,9 13 URH 6 100 138 130 12 86

* Ei pääse rungon säätöpeltiin käsiksi

Päiväkummun koulu Mikko Mäkinen

1. 17.7.2008

TK / PK 07 TSI DPCalc



IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
www.asb.fi

               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

206 Varasto URH 1 100 20 24 9 130

207 Porras aula KSO 3 160 133 136 5 106

208 Luokka TLB 4 125 192 193 K=12,9 14 URH 8 100 192 184 12 97

209 Luokka TLB 4 125 192 193 K=12,9 14 URH 8 100 192 182 12 95

212 Käytävä TKB 4 100 152 150 K=7,5 25 KSO 4 125 152 152 7 112

214 Luokka TLB 4 125 192 193 K=12,9 14 URH 8 100 192 173 12 86

215 Monistus URH 1 100 20 21 9 101

216 Opettajat TLB 2 100 66 67 K=6,8 24 URH 2 100 40 40 12 73

217b puhelin URH 1 100 10 10 0 49

218 TLB 2 100 50 51 K=6,8 14

221 Kanslia TLB 1 100 30 30 K=6,8 19 URH 1 125 25 23 13 42

225 Rehtori TLB 1 100 30 30 K=6,8 19 KSO 1 125 25 23 10 33

PK 71:

204 Siivous.k. KSO 1 125 20 21 -8 140

219 Wc URH 1 100 20 18 0 163

KK URH 1 100 14 3 75

222 Wc / m URH 1 100 20 20 3 152

223 Wc / n URH 1 100 20 20 3 154

2. 17.7.2008

TK / PK 07, PK 71 TSI DPCalc

Päiväkummun koulu Mikko Mäkinen



IV-SPECIAL OY Oy IV-Special Ab ILMAMÄÄRÄMITTAUSPÖYTÄKIRJA
www.asb.fi

               Laitos:            Mittari: X l / s

              Kohde:         Mittaaja:
              Kerros: Pvm: m3 / h

Huone n:o tai tila Tuloilma kpl koko Suunn. Mitattu m/s Pa % Poistoilma kpl koko Suunn. Mitattu A Pa %

112 Aula TKB 1 125 55 55 K=12,6 19

114 Hammas.l. TKB 1 125 50 50 K=12,6 16 URH 1 125 30 31 15 66

115 URH 1 100 20 18 12 58

116 Hoitohuone TKB 1 125 40 40 K=12,6 10 URH 2 125 40 40 3 63

117 Kouluterv.h. TKB 1 125 50 49 K=12,6 15 URH 2 125 50 48 15 41

118 Lepohuone TKB 1 100 30 30 K=7,5 16

119 Sk URH 1 100 20 21 12 79

PK 81:

113 Wc URH 1 100 30 28 9 172

115b tekninen tila URH 1 125 10 19 -6 147

120 Wc URH 1 100 30 24 12 108

135 Wc URH 1 125 25 29 15 61

Päiväkummun koulu Mikko Mäkinen

1. 17.7.2008

TK / PK 08, PK 81 TSI DPCalc


