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1. Toimeksianto 

Tutkimuskohde:  Uomarinteen koulun päiväkoti 

  01200 Vantaa 

 

Tutkimusajankohta:  23.02.2012 

Tilaaja:   Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen 

Vastuuhenkilö:  Jouko Arvola, ISS Proko Oy 

Muut yhteystiedot:  Päiväkodinjohtaja Liisa Filppula. 

Kouluisäntä   

 

Tutkimuksen tavoite:  

Käyttäjät ovat ilmoittaneet sisäilman huonosta laadusta. Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella 

sisäilman laatua sisäilmanäytteillä ja materiaalinäytteillä. Kohteeseen on tehty myös lämpökame-

ra kuvaus 22.2.2012.  

2. Tutkimuskohde 

2.1 Perustiedot 

Rakennusvuosi: 1973 

 

Runkorakenteet Maanvarainen betonilaatta 

  Ulkoseinät betonirunkoiset 

  Välipohja betonilaatta 

 

Pintamateriaalit Lattiassa: 

  Käytävällä vinyylilaatta 

  Toimisto / oleskelutiloissa muovimatto  

 

Ilmanvaihto:  Koneellinen 

 

Lämmitystapa: Kaukolämpö 

 

2.2 Käytössä olleet asiakirjat 

Käytössä oli vantaan kaupungilta saadut pohjapiirrokset 

 

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT 

Sisäilmamittauksen aikana ulkoilman lämpötila oli n. -0 - -2ºC.Tutkittavat tilat olivat normaalissa 

käytössä, mutta tutkimushetkellä tiloissa ei ollut ihmisiä. 

Aistinvaraisesti arvioituna rakennuksessa ei havaittu poikkeavaa. 
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3.1 Aistinvarainen tarkastelu,  

Tutkimusten aikana rakennuksen sisäilman laatua arvioitiin aistinvaraisesti. Kosteudet mitattiin 

pääsääntöisesti pintakosteusilmaisinta apuna käyttäen.  

 

3.2 Mikrobiologiset näytteet 

Mikrobi-ilmanäytteitä otettiin 1 kpl, joka kerättiin Andersen-tyyppisellä kolmivaiheimpaktorilla kas-

vatusalustoille. 

Materiaalinäytteitä otettiin kaski kappaletta, jotka suoraviljeltiin agarmaljoille ja kasvatettiin läm-

pökaapissa. 

Näytteenottopaikat ja niissä käytetyt näytteenottomenetelmät on esitetty pohjakuvaliitteessä 

4. TULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

Tilat tarkasteltiin aistinvaraisin menetelmin, lähinnä ne tarkasteltiin silmämääräisin menetelmin. 

Tarkastuskäynnin aikana tilojen siivoustaso oli huono, käytävällä oli paljon likaa ja pölyä. Pesu-

huoneessa on jaloilla seisova amme. Ammeen alla on paljon likaa ja roskaa ( ks. kuva 1 ) josta 

voi tulla huono sisäilmaan tiloihin. Myös keittiön ja eteisen välisen kynnyslistan vieressä oli likaa 

ja pölyä ( ks. kuva 2 ).  

 

   

 

Kuva 1 ja 2. Ammeen alla likaa sekä keittiön kynnyslistan vieressä..  

 

Lattioiden kosteusolosuhteet kartoitettiin pintakosteusilmaisinta apuna käyttäen. Kohonneita kosteusarvoja 

mitattiin käytävän lattiasta sekä pesuhuoneen lattiakaivon ympäriltä. 

Ikkunan pielestä tuntui selvä ilmavirtaus sisätiloihin, sama havainto tehtiin myös lämpökamera kuvauksessa. 

Ko. kohtaa otettiin materiaalinäyte tilkevillasta mikrobiologisia tutkimuksia varten.  

4.1  Ilmanäytteet 

Ilmanäytteitä otettiin yksi kappale. Näytteiden mikrobipitoisuudet olivat alhaisia. Näytteessä tavat-

tiin kuitenkin Chrysonilia joka viittaa epätavanomaiseen mikrobilähteeseen. Em. mikrobi ei ole 

varsinaisesti kosteusvaurio viittaava mikrobi.    
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4.2 Materiaalinäytteet 

Materiaalinäytteitä otettiin ikkunan tilkevillasta ja käytävän matosta. Tilkevillassa otetussa näyt-

teessä kasvusto oli tavanomaista. Käytävän matosta otetussa näytteessä oli viitteitä kosteusvau-

rioon.  

5. JOHTOPÄÄTÖKSET 

Varsinaisia sisäilman laatuun liittyviä ongelmia ei havaittu, lukuun ottamatta käytävän matosta 

otetussa materiaali näytteessä tavatut mikrobit. Tilojen siivoustaso on heikko ja tarkastuskäynnin 

aikanakin siellä tavattiin runsaasti pölyä ja likaa.  

6. 7 TOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Lattioiden tarkempaa kosteusmittausta suositellaan sekä käytävän lattian kosteuden alkuperän 

selvittäminen. Vaihtoehtoisesti käytävän lattia voidaan pinnoittaa myös keraamisella laatalla. Ik-

kuna pielien tiivistäminen ilmatiiviiksi sekä lämpökuvaus raportissa mainitut alueet. Pesuhuoneen 

peruskorjausta ja ammeen poistoa suositellaan. Tilojen perussiivous tulisi suorittaa ja nostaa sii-

vouksen tasoa. 

 

       
 

Jouko Arvola  

Projektipäällikkö 

050 461 1300 
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Materiaalinäyte ikkunan tilkevillasta 

Materiaalinäyte käytävän matosta 

Käytävä lattiassa kosteutta 
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